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Joogiveeallikana kasutatava pohjavee mikrobioloogiline analtits

Tellija:

Veeallika valdaja:
Proovivdtu koht:
Proovivotja:
Veeallika liik:

Protokoll nr ML2019/V81211M

KEHTNA MOISA osailhing Pargi 6, Kehtna alevik, Kehtna vald, Raplamaa, 79001
Kehtna Mois OU

Puurkaev katastritunnus 9161

Juri Aasamagi

joogiveeallikas(pdhjavesi)

Proovi seisund laborisse saabumisel: llma isedrasusteta proovivotu pudel

Proov voetud:

13.05.2019 kell:  08:03  Analiiis alustatud: ~ 13.05.2019 kell: 12:51

Proov toodud laborisse: 13.05.2019 kell:  12:33 Analliis I6petatud:  16.05.2019

Protokoll vormistatud: 16.05.2019

Naitaja Uhik Tulemus Kvaliteediklass Meetod
| 1 1
Coli-laadsed bakterid PMU/100 ml 0 0 0 <=10 |EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid PMU/100 ml 0 0 0 <=10 |EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli PMU/100 ml 0 <=10 |EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22°C PMU/1 mi <4 100 100 <=300 | EVS-EN ISO 6222

Seletus: PMU- pesa moodustav ihik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri méaarus nr. 1, 02.01.2003 "Joogivee tootmiseks kasutatava vGi kasutada kavatsetav
pinna- ja pdhjavee kvaliteedi- ja kontrollnduded™

peaspetsialist R.Peetso
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Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna  Lk. nr.1(1)
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