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Katseprotokoll KL2023 /\VV130930P
Rahvatervise labor
Pestitsiidijaakide maaramine joogivees

Tellija: KEHTNA MOISA osaiihing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Pargi tn 6, 79001

Veeallika valdaja:

Proovivotu koht:

KEHTNA MOISA osaiihing

Kehtna Mdisa OU. Ulejde veisefarmi piimaruumi veekraan

Proovivotja: Jiiri Aasamaégi atesteerimistunnistus nr: 1802/20

Veeallika liik: veevirgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma isedrasusteta proovivotu pudel

Proov voetud: 27.04.2023 Analiiiis alustatud: 03.05.2023

Proov toodud laborisse: 27.04.2023 kell:  13:09 Analiiiis 106petatud: 04.05.2023

Proovivotu prot. nr: Protokoll kinnitatud:  04.05.2023

Niitaja Uhik Tulemus Piirnorm Metoodika |

Aldriin ug/l ei leitud 0,03 | PM 04:2022
Bromoproplilaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
DDT (isomeeride summa) ug/l ei leitud 0,1 | PM 04:2022
Diazinoon ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Dieldriin ug/l ei leitud 0,03 | PM 04:2022
Dikloorfluaniid ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Endosulfaansulfaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
alfa-Endosulfaan ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
beeta-Endosulfaan ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Endriin ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Etlul-paratioon ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
a-HCH ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
B-HCH ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
y-HCH(Lindaan) ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Heksakloorbenseen (HCB) ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Heptakloor ug/l ei leitud 0,03 PM 04:2022
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ug/l ei leitud 0,03 PM 04:2022
Kloorfenvinfoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Kloorpirifoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Metlul-kloorpurifoss ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Klorotaloniil ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Malatioon ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Propikonasool ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Protsiimidoon ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Teknaseen ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
lambda-Tsuhalotriin ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
alfa-Tsupermetriin ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist O.Kuzmina

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete Gigsuses ning kliendi véetud proovi kvaliteedi eest.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.
Prot. nr.KL2023 /VV130930P Lk. nr.1(2)

tel: 7 943 600
tallinnalabor@terviseamet.ee

Tarniga (*) tahistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

9731789
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Toliitlfluaniid g/l ei leitud 0,1 ‘ PM 04:2022
Triallaat ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Trifluraliin g/l ei leitud 0,1 ‘ PM 04:2022
Vinklosoliin ug/l ei leitud 0,1 PM 04:2022
Pestitsiidide summa | ugl | eileitud | 05 | PM 04:2022
1) vastus "< ..." - tulemus on avastamis- ja maaramispiiri vahel 2) vastus " ei leitud" - tulemus on alla avastamispiiri

Piirnormide alus: Sotsiaalministri mairus nr. 61, 18.03.2023 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ja
analiilisimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nduded*.

M/

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist O.Kuzmina

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete Gigsuses ning kliendi véetud proovi kvaliteedi eest.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tarniga (*) tahistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse. Prot. nr.KL2023 /VV130930P Lk. nr.2(2)
Terviseamet LT el 7943 600
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614 9731789 tallinnalabor@terviseamet.ee

Reg. nr.: 70008799 www.terviseamet.ee
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